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Nasz znak: Data:
HK-032- 4( /2019 27 marca 2019r.

Dotyczy: okresowa ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
za rok 2018.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, w zwigzku z art. 4 ust. 1 pkt.1, art.
12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 59) oraz § 22 ust. 1 pkt. 1-3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.
2294), na podstawie otrzymanych wynikéw z badan wody pobranej zaréwno w ramach
sprawowanego biezgcego nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody, jak réwniez przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie -Luborzycy w ramach kontroli wewnetrznych ocenit
wode dostarczang do konsumentoéw jako spetniajacg wymagania okreslone w zataczniku
nr 1 do ww. rozporzadzenia.
W ramach przedmiotowe] oceny, tut. Inspektor Sanitarny, uwzgledniajac informacje oraz
dane zgromadzone w ramach prowadzonego biezgcego monitoringu Jakosm wody, w
szczegolnosci:
1. dokonat weryfikacji wynikéw badan wody wykonanych w roku 2018, w ramach
kontroli wewnetrznej prowadzonej przez Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Kocmyrzowie -Luborzycy (dotyczy badan wody dostarczanej z ujeé wodociggow
publicznych tj;: Sadowie i Rawatowice ) oraz wynikéw wiasnych badania wody nie
stwierdzit przekroczenia parametrow okreslonych ww. rozporzadzeniem w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( poza jednorazowym
przekroczeniem parametru mikrobiologicznego w prébie wody pobranej z wodociggu
publicznego Sadowie)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
31-752 Krakoéw, ul. Makuszyriskiego 9
www.pssekrakow.pl e-mail: psse@pssekrakow.pl
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centrala tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64,
12 684 40 35, 12 684 40 99, fax: (+48) 12 684 39 99
REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

Administratorem Danych jest PSSE w Krakowie. Szczegdtowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez
Administratora i uprawnieniach oséb, ktorych dane sa przetwarzane dostepne sa w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie.
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2. ocenit zgodno$¢ prowadzonych badan z zatwierdzonym harmonogramem jak réwniez
terminowo$¢é przesytania danych do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie, w zakresie ktorych nie stwierdzit uchybien;

3. zweryfikowane dane wigczyt do danych monitoringowych uzyskanych w oparciu
o badania wtasne i dokonat ich analizy.

W wyniku analiz przedmiotowych danych Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krakowie poza jednorazowym przekroczeniem parametru mikrobiologicznego w probie
wody pobranej z wodociagu publicznego Sadowie nie stwierdzit zagrozen zdrowotnych dla
konsumentéw, generowanych przez wode dostarczang z uje¢ wodociggow publicznych tj:
Sadowie oraz Rawatowice.

z up. Panstwowego Powiatowego inspektora
Sanitarnego w Krakowie

' \-‘\ Stachowicz

Zatacznik: ocena obszarowa ~ pismo z dnia 27 marca 2019 r. Zasigpca ! anlshvowego Powiarowego
Inspektora Sonitarneea s Krakowie
|
Wyk: M. Palusinska tel:12 412 34 41 wew.113 ( \
Otrzymuja; J
Otrzymuja;

1. Adresat +zatgcznik (e-PUAP)
@ Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy Kocmyrzéw ul. Spétdzielcow 1;
32-010 Luborzyca
3. Aa
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s ios TRy Zakfad Gospodarki Komunalnej
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Nasz Znak: Data:
HK-032- /A /2019 27 marca 2019,

Dotyczy: Ocena obszarowa jakosci wody za 2018 roku.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakéw w oparciu o art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekgji Sanitarnej (Dz. U. 2019 r., poz. 59 ) oraz zgodnie z
art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o Zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1152) § 23 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017, poz. 2294) dokonat oceny obszarowej jakosci wody oraz szacowania ryzyka
zdrowotnego konsumenta na terenie Gminy Kocmyrzéw -Luborzyca.

Tutejszy Inspektor Sanitarny, w ramach przedmiotowej oceny uwzglednit dane zgromadzone
podczas prowadzonego biezacego nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi, jak réowniez dokonat weryfikacji wynikéw badan wody wykonanych
wramach kontroli wewnetrznych przez Zakiad Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-
Luborzycy.

Ponadto oceniono zgodnosé prowadzonych badan z zatwierdzonym harmonogramem badan
wewnetrznych co pozwolito na wydanie rocznej oceny obszarowej dla poszczegdinych
wodociggéw zlokalizowanych na terenie gminy Kocmyrzéw-Luborzyca.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
31-752 Krakoéw, ul. Makuszynskiego 9
www.pssekrakow.pl e-mail: psse@pssekrakow.pl
adres skrytki na ePUAP: Ipssekrakow/SkrytkaESP
centrala tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64,

12 684 40 35, 12 684 40 99, fax: (+48) 12 684 39 99
REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

Administratorem Danych jest PSSE w Krakowie, Szczegdlowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez
Administratora | uprawnieniach os6b, ktérych dane sa przetwarzane dostgpne sa w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie.
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1. WODOCIAG PUBLICZNY RAWALOWICE

Ujecia wody dla wodociggu publicznego Rawatowice stanowig studnie gtebinowe R1, R2
w miejscowosci Rawatowice oraz studnia L1 zlokalizowana w miejscowoséci Luczyce.
Sieé wodociagowa zaopatruje w wode nastepujgce miejscowosci: Rawatowice, Karniow,
Kocmyrzéw, Czulice, Dojazdéw, Luborzyca, Sulechéw, Prusy, Zastow, Wola
Luborzycka, Goszcze, Gteboka, Krzysztoforzyce, Wiktorowice, Wilkéw, Skrzeszowice,
Wysiotek Luborzycki, Pietrzejowice. Produkcja wody w strefie zaopatrzenia osiaga
1233 m®dobe, ww. wodocigg zaopatruje w wode ok. oséb 7800. Ditugos¢ sieci
wodociagowej wynosi 152 km. Woda jest okresowo dezynfekowana podchlorynem sodu.

Po dokonaniu weryfikacji wynikéw badan wody wykonanych w ramach prowadzonego
nadzoru sanitarnego oraz na podstawie sprawozdan z wynikéw badania wody
przeprowadzonych przez eksploatatora wodociagu Zaktad Gospodarki Komunainej
w Kocmyrzowie-Luborzycy w ramach kontroli wewnetrznej Tut. Inspektor Sanitarny ocenit
wode dostarczang przez przedmiotowy wodociag jako speiniajacg wymagania okreslone w
zatacznikach 1 i 4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi a co za tym idzie jako przydatna do
spozycia.

2. WODOCIAG PUBLICZNY SADOWIE

Ujecia wody dla wodociggu publicznego Sadowie stanowig studnie gtebinowe:
S1 zlokalizowana w miejscowosci Sadowie G1, G2 zlokalizowane w miejscowosci
Goszcza oraz studnia L2 w tuczycach . Sie¢ wodociggowa zaopatruje w wode
nastepujace miejscowosci: Sadowie, tuczyce, Goszcza, Barandéwka, Maciejowice,
Marszowice, Wilkéw, Skrzeszowice. Produkcja wody w strefie zaopatrzenia osigga 1066
m®/dobe, ww. wodociag zaopatruje ok. 6200 oséb. Dhugosé sieci wodociggowej wynosi
97 km. Woda jest okresowo dezynfekowana podchlorynem sodu.

Na podstawie zgromadzonych wynikéw badan wody stwierdzono jednorazowe przekroczenie
mikrobiologiczne w zakresie bakterii grupy Coli w ilosci 4 j.t.k. Po rozwazeniu stopnia
zagrozenia dla zdrowia tut. Inspektor Sanitarny wydat decyzje administracyjng
stwierdzajacg warunkowg przydatno$é wody do spozycia z ww. wodociggu. Powtérne
badania wody wykonane w ramach kontroli wewnetrznych nie wykazaty przekroczehn w
zakresie bakterii grupy Coli. Stwierdzenie obecnosci w wodzie uzdatnionej bakterii grupy Coli
wskazuje nieodpowiednie jej uzdatnienie oraz wtérne zanieczyszczenie. Test na organizmy
grupy Coli moze by¢ zatem wykorzystywany jako wskaznik efektywnosci uzdatniania i
prawidtowego stanu systemu rozprowadzajgcego wode czysta. Z uwagi na wystgpienie
ponadnormatywnej zawartosci bakterii grupy Coli w jednej z badanych préb tut Inspektor
Sanitarny w Krakowie nadmienia, iz wskazane byloby rozwazenie przeprowadzenia
modernizacji ujgcia wody np. wprowadzenie statej dezynfekcji podchlorynem sodu lub
zamontowanie dodatkowo lamp UV.

Po dokonaniu weryfikacji wynikéw badan wody wykonanych w ramach prowadzonego
nadzoru sanitarnego oraz na podstawie sprawozdan z wynikéw badania wody
przeprowadzonych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy w
ramach kontroli wewnetrznej Tut. Inspektor Sanitarny ocenit wode dostarczang przez
przedmiotowy wodociag jako spetniajgcg wymagania okreslone w zatgcznikach 1 i 4
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Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi a co za tym idzie jako przydatna do spozycia.

Wyk. Magdalena Palusiriska 12 644 91 33 wew. 113

Otrzymuja;:
@351 Adresat

2. Pan Marek Jamborski Woijt Gminy Koemyrzéw -Luborzyca Urzad Gminy Kocmyrzéw-
Luborzyca Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

3. Pan Wojciech Patka, Starosta Krakowski Starostwo Powiatowe w Krakowie
al. Stowackiego 20, 30-037 Krakéw

4. Matopolski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakéw
(e-PUAP)

5. Aa
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