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RAPORT Z BADAN NR 32764 / LB / 2019
Zleceniodawca: POLCARGO-MEDYKA Spétka z o.0.
Oddziat w Krakowie
ul. Dobrego Pasterza 48/14
31-416 KRAKOW
Badany obiekt: Woda Stan probki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Wodociag Publiczny Sadowie
Inne dane: Szkota Podstawowa w tuczycach
016/03/573/19 - woda do spozycia
Prébkobiorca: Pobieranie i transport POLCARGO (AK 010)
Data pobierania: 2019-10-10
Data dostarczenia: 2019-10-10

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 300500

Autoryzujacy: Zatwierdzajacy:
KIEROWNIK KIEROWNIK TORIUM
P Pracwnn‘:u)a](_izllsl[;:m lalpych
i dr ML.LLL E mgr Justyna KROL

STARSZY SPECIALISTA
w Pracowni Sadgﬁ Biolagicznych

mgr ing’;aquéj{g OLEINIK

Rozdzielnik: 1 egz. Klient, 1 egz. a/a
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Numer prébki: 300500

( Wynik Niepewnos¢
Y Barwa <5 mg/l Pt
Y Metnosé 0.26 NTU 0.05 NTU
Y Zapach/Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Smak/ Liczba progowa smaku / TFN <1
Y pH 7.3 0.2
Y Przewodnosé elektryczna wiasciwa w 25°C 854 uS/cm 26 uS/em
Y Indeks nadmanganianowy (utlenialno$¢) 1.8 mag/l 04 mg/l
Y Ozon <0.04 mg/|
Y Chlor wolny <0.02 mg/l
Y Chloraminy <0.02 mg/l
Y Azot amonowy <0.20 mg/l
Y Jon amonowy <0.26 mg/l
Y Azot azotynowy <0.020 mg/l
Y Azotyny <0.066 mg/l
Y Azot azotanowy 35 mg/| 0.5 mg/l
Y Azotany 15.5 mg/| 2.3 mg/|
Y Chlorki 26 mg/l 3 mg/l
Y Siarczany 100 mg/| 10 mg/l
Y Fluorki 0.22 mg/l 0.02 mg/l
Y Bromiany <2.0 pg/l
Y Cyjanki ogélne <5.0 ug/l
Y Chlorany i chloryny - suma <0.02 mg/l
Y Chlorany <0.02 mg/l
Y Chloryny <0.02 mgl/|
Y Antymon <1.0 ug/l
Y Arsen <1.0 ug/l
Y Bor 0.090 mg/l 0.009 mg/l
Y Chrom ogdiny <3.0 ug/l
Y Glin <10 ug/l
Y Kadm <0.50 pg/l
Y Mangan <1.0 pght
Y Miedz 0.013 mg/l 0.001 mg/l
Y Nikiel <4.0 yg/l
Y Oftéw <10 pg/l
Y Rte¢ <0.50 pg/l
Y Selen <1.0 ug/t
Y Srebro <0.001 mg/l
Y Séd (10.0-10000) 13.3 mg/l 1.3 mg/l
Y Wapn (10.0-10000) 91.0 mg/I 9.1 mg/l
Y Magnez (10.0-5000) 13.9 mg/l 1.4 mg/l
Y Sumaryczna zawartos¢ Ca i Mg / Twardos¢ ogélina 2.84 mmol/l 0.28 mmol/l
Y Sumaryczna zawarto$¢ Ca i Mg / Twardos$¢ ogdina 284 mg/l CaCO3 28 mg/l CaCO3
Y Zelazo ogoine 1" ug/l 1 pg/l
Y Akryloamid <0.040 ug/l
Y Benzen <0.50 pg/l
Y Chlorek winylu <0.25 pg/l
Y Epichlorohydryna <0.060 Hg/l
Y Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu <1.0 ug/l
Y Trichloroeten / TRI <1.0 pg/l
Y Tetrachloroeten / PER <1.0 pg/l
Y 1,2-dichloroetan / EDC <1.0 ug/l
Y THM -suma <1.0 ug/l
Y Trichlorometan / Chioroform <1.0 yg/l
Y Bromodichlorometan <1.0 ug/t
Y Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne / WWA <0.006 Mg/l
Y Benzo(a)piren <0.003 ug/l
Y Pestycydy - suma <0.050 pg/l
Y Aldryna <0.010 Hg/l
Y Dieldryna <0.010 wg/l
Y Endryna <0.010 pg/l
Y lzodryna <0.010 ug/l
Y Heptachlor <0.010 ug/l
Y Epoksyd heptachloru - suma <0.010 pg/l
Y Ogolny wegiel organiczny / OWO (1.50-20.0) <1.50 mg/|
Y Liczba bakterii grupy coli ] jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml
Y Liczba enterokokéw katowych 0 jtk/100 mi
Y Liczba Cl. perfringens (facznie ze sporami) 0 jtk/100 ml
Y Ogodlna liczba mikroorganizméw w 22°C 30 jtk/t ml [23-39] jtk/ml
Numer préby 300500:
Laboratorium OBiKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania
powyzszych badan nr NS/HKiS/4560/ZL./109-197/2018 wydane dnia 20.11.2018r.
oraz nr NS/HKiS/4560/ZL/30-75/2019 wydane dnia 17.05.2019r.
W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogéinej liczby
mikrooorganizméw w 22°C oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.
Data rozpoczecia badar biologicznych: 10.10.2019r.
Data zakoriczenia badan biologicznych: 13.10.2019r.
Data zakonczenia pozostatych badan: 29.10.2019r.
Barwa: Akceptowalna dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespoiu oceniajacego.
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.




YR
Y

YR
YR

Kk Ak Rk hhh Ll L L L L L LA LLALLALLLLLLLLLALALALLLLLLALLLL L L L L L L LKL L L L LKL L LKL <

S

(NR} - badanie wyl

Barwa
Metnos¢
Zz?pach ] Liczba progowa zapachu / TON
Smak / Liczba progowa smaku / TFN
H
E'rzewodnoéé elektryczna wiasciwa w ’2'5°C
Indeks nadmanganianowy (utlenialnos¢)
Ozon
Chlor wolny
Chioraminy
Azot amonowy
Jon amonowy
Azot azotynowy
Azotyny
Azot azotanowy
Azotany
Chlorki
Siarczany
Fluorki
Bromiany
Cyjanki og6lne
Chlorany i chloryny - suma
Chlorany
Chioryny
Antymon
Arsen
Bor
Chrom ogoliny
Glin
Kadm
Mangan
Miedz
Nikiel
Otow
Rteé
Selen
Srebro
Saéd (10.0-10000)
Wapn (10.0-10000)
Magnez (10.0-5000)
Sumaryczna zawarnto$é Ca i Mg / Twardo$¢ ogolina
Sumaryczna zawartos¢ Ca i Mg / Twardos¢ ogoina
Zelazo ogdine
Akryloamid
Benzen
Chlorek winylu
Epichlorohydryna
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu
Trichloroeten / TRI
Tetrachloroeten / PER
1,2-dichloroetan / EDC
THM - suma
Trichlorometan / Chloroform
Bromodichlorometan
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne / WWA
Benzo(a)piren
Pestycydy - suma
Aldryna
Dieldryna
Endryna
Izodryna
Heptachlor
Epoksyd heptachloru - suma
Ogolny wegiel organiczny / OWO (1.50-20.0)
Liczba bakterii grupy coli
Liczba Escherichia coli
Liczba enterokokow katowych
Liczba Cl. perfringens (tgcznie ze sporami)
Ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C

RAPORT Z BADAN NR 32764 /LB / 2019

Metoda badawcza

PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06
PN-EN ISO 7027-1:2016-09
PN-EN 1622:2006

PN-EN 1622:2006

PN-EN SO 10523:2012
PN-EN 27888:1999

PN-EN SO 8467:2001
PB/FCH/94/A:01.04.2016; Accu Vac 2517025
PB/BT/11/E:22.06.2016
PB/BT/11/E:22.06.2016 (test odcz.Hach)
PN-EN ISO 11732:2007
PN-EN ISO 11732:2007
PN-EN I1SO 13395:2001
PN-EN ISO 13395:2001
PN-EN I1SO 13395:2001
PN-EN 1SO 13395:2001
PN-EN ISO 10304-1:2009
PN-EN 1SO 10304-1:2009
PN-EN SO 10304-1:2009
PN-EN 1SO 15061:2003
PN-80/C-04603/01

PN-EN ISO 10304-4:2002
PN-EN 1SO 10304-4:2002
PN-EN 1SO 10304-4:2002
PB/1/8/D:10.04.2017

PN-EN ISO 11969:1999
PN-EN ISO 11885:2009
PN-EN I1SO 11885:2009
PN-EN ISO 11885:2009
PN-EN SO 11885:2009
PN-EN ISO 11885:2009
PN-EN ISO 11885:2009
PN-EN ISO 11885:2009
PN-EN SO 11885:2009
PN-EN ISO 12846:12+Ap1:2016,PB/1/11/C:17
PN-ISO 9965:2001

PN-EN ISO 11885:2009
PN-EN 1SO 11885:2009
PN-EN ISO 11885:2009
PN-EN ISO 11885:2009
PN-EN ISO 11885:2009
PN-EN ISO 11885:2009
PN-EN ISO 11885:2009
PB/1/9/C: 01.05.2011
PN-ISO 11423-1:2002
PN-EN ISO 10301:2002
PB/1/31/B:13.06.2011
PN-EN 1SO 10301:2002
PN-EN ISO 10301:2002
PN-EN ISO 10301:2002
PN-EN ISO 10301:2002;
PN-EN I1SO 10301:2002
PN-EN 1SO 10301:2002
PN-EN ISO 10301:2002
PN-EN 1SO 17993:2005
PN-EN ISO 17993:2005
PN-EN ISO 6468:2002
PN-EN 1SO 6468:2002
PN-EN 1SO 6468:2002
PN-EN ISO 6468:2002
PN-EN I1SO 6468:2002
PN-EN SO 6468:2002
PN-EN SO 6468:2002
PN-EN 1484:1999

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017
PN-EN 1SO 9308-1: 2014-12+A1:2017
PN-EN ISO 7899-2: 2004
PN-EN I1SO 14189:2016-10
PN-EN ISO 6222: 2004

KONIEC RAPORTU

Dla probek nie pobranyeh przez Labaratarium dane dotyczace prabki zostaly podane przez Klienta, wyniki badan dotycz
Jezeli nie podano inacze) dla prébek nie pobranych przez Laboratarium: plan i procedury pubiersnia“gya identyfikowalne Slglienta.

Daty wykonywania badar sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie Z Procedurg Ogdlng P-B , Rozpalrywanie skarg”. Raport moze byé powielany jedynie w caloéci

onane meloda alternatywnsg dia metody wskazans) w przepisie prawa - Laboratori
komentarz do wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresem metody P

Wyniki ponizej (<) | powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badan biologicznych) sg nieakredytowane

Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badan jakosciowych niepewnosci nie podaje sig

Katowice, 2019-10-30
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Zakres metody

5-700
0.20-800
1-1000
1-16
2.0-12.0

z obliczen
0.02-1.0
0.02-1.0
1.0-1000
1.0-5000
0.015-500
3.0-500000
10-500000
0.50-500000
1.0-500000
0.004-1000
4.0-500000
10-500000
0.50-500
1.0-1000
0.001-100
1.00-10000
0.010-10000
0.007-5000
od 0.001

Z obliczen
4.0-1000000
0.040-2.0
0.5-5000
0.25-25
0.060-1.20
od 1.0
1.0-250
1.0-70
1.0-100

od 1.00
1.0-250
1.0-250

od 0.006
0.003-0.60
od 0.050
0.010-0.60
0.010-0.60
0.010-0.60
0.010-0.60
0.010-0.60
0.010-0.60
1.50-2000
od1

od 1

od 1

od 1

od 1

mg/l Pt
NTU

uS/ecm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mgl/l
mg/l
mg/l
mag/l
mg/l
mgl/l
g/l
Hg/l
mg/l
mg/l
mg/l
Mg/l
Ha/l
mg/l
g/l
Mg/l
g/l
g/l
mg/l
Hg/l
Mg/l
pa/l
Mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mmol/l
mg/l CaCO3
g/l
g/l
Mg/l
Hg/
Mg/l
Hg/l
g/l
pgll
Hg/l
pg/l
g/l
Mg/l
g
g/l
Mg/l
g/l
pgfl
Hg/l
g/l
g/l
pall
mg/l
jtk/100 mi
jtk/100 ml
jtk/100 ml
jtk/100 ml
jtk/1 ml

tylko dostarczonych probek, niepewnosé wyniku nie uwzglednia pobierania
Y — badania ak!ed:lowane zamieszczone w Zakresie Akredytac)i AB 213, N — badanie nieakredylowane, Y{P) — badanie akredytowane zamieszezone w zakresie akredytacjt podwykonawey,

um posiada dowedy uzyskania réwnowaznodei wynikéw, R — zamieszezony na piGMSZét stronie

Niepewnos¢: dia badaii sensorycznych podano jako przedzial sredniej geomelrycznej, dla badan biologicznych podano jako przedzial nispewnosci pomiaru (wspolczynnik rozszerzenia k=2,
prawdopodobieristwo 95%), dla pozostalych badan okreslano jake niepewnosc rozszerzong (wspalczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 95%).




