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RAPORT Z BADAN NR 40747/LB/2021

Zleceniodawca: POLCARGO-MEDYKA Spétka z 0.0. Oddziat w Krakowie
ul. Dobrego Pasterza 48/14
31-426 KRAKOW

Nr zlecenia: 22/0005258/2021
Badany obiekt: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Miejsce pobrania: Wodocigg Publiczny Sadowie, Kopiec
Zbiornik wody
Inne dane: 016/03/011/21
Probka pobrana przez: Pobieranie i transport POLCARGO-MEDYKA (AK 010)
Data pobierania: 2021-09-09
Data dostarczenia: 2021-09-09
Stan probki: bez zastrzezen
Numer identyfikacyjny laboratorium: 0053735/21

Raport autoryzowat: Kierownik Pracowni Badan Biologicznych: mgr Barbara Kostrzewska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:
(Specjalista) Katarzyna Tuszynska-Dani$
certyfikat kwalifikowany nr 3EA7DAF9E8C6E6SF (okres waznosci:22.02.2021-22.02.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie.
Katowice, dn. 2021-09-16
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Raport z badan nr 40747/LB/2021

Parametr / Wynik Jednostka
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscia
AB) E'ﬁfzﬁ?§§t§§'<'>§ff;2yc)ii'.'12+A1;2017.04-(1-100) jtk/100 ml 0 Jtk/100 ml
AGS) ElfiE:lf;ghge:gg-lizczzhm-luAl:2017-04-(1-100) jtk/100 ml 0 itk/100 mi
AS) lg:-\gNZ?sg 10523:2012 - (2.0-12.0) 73 *0.2
AB) PMI\itEnl\?Tgo 7027-1:2016-09 - (0.2-800) NTU 0.44 *0.16 NTU
AGS) E;ﬂéﬁ ISO 7887:2012, pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/| Pt*' © me/| Pt
e " a -
) | e rsous ks T a -
Rl ey /e

*1 _ Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

*2 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

*3 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan nr
NS/HKiS/4560/ZL/33-39/2021 obowigzujace do dnia 02.04.2022r. oraz nr NS/HKiS$/4560/ZL/37-44/2021 obowigzujace do dnia 20.05.2022r.

A —badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA — badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy ustug laboratoryjnych,

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikéw,

(W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem

(S) — badanie objete zatwierdzeniem PPSE

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace wptywaé na waznos¢ wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badar) zostaty podane
przez Klienta; wyniki badan dotycza tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewnosé wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie
pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sg w siedzibie Laboratorium; dane dotyczgce prébki mogace mieé¢ wptyw
na wazno$¢ wynikdw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaty podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badan dotyczg pobranych i badanych prébek.

Niepewnos¢ (jezeli podano): dla badar sensorycznych podano jako przedziat sredniej geometrycznej, dla badan biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (rozszerzona
niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z 1ISO 19036 i opiera sie na standardowej niepewnosci pomnozonej przez wspdtczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnosci 95%.
Ztozong niepewnos$¢ standardowg przyjeto jako réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej), dla pozostatych badar okreslono jako niepewnosé
rozszerzong (wspotczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) ponizej i powyzej zakresu metody przedstawione w sposéb ilosciowy (nie w formie ,, < dolna granica zakresu akredytacji” lub ,,> gérna granica
zakresu akredytacji) s nieakredytowane.

Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.

W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania badan s3 identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogdlnolaboratoryjng 1/Q/34 ,,Rozpatrywanie skarg”.

Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

KONIEC RAPORTU
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