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RAPORT Z BADAN NR 29650/LB/2021

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

POLCARGO-MEDYKA Spétka z 0.0. Oddziat w Krakowie
ul. Dobrego Pasterza 48/14
31-426 KRAKOW

22/0003458/2021

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Wodocigg Publiczny Rawatowice, ZGK ul. Spétdzielcow 1
012/03/009/21

Pobieranie i transport POLCARGO-MEDYKA (AK 010)
2021-06-22

2021-06-22

bez zastrzezen

0037730/21

Data rozpoczecia badan biologicznych: 2021-06-23

Data zakonczenia badan biologicznych: 2021-06-26
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 2021-06-23
Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 2021-07-16

Raport autoryzowat: Specjalista w Laboratorium: mgr inz. Monika Ptoskonka

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta: (Starszy

Specjalista) Marta tysowska

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie.
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Raport z badan nr 29650/LB/2021

Parametr / Wynik Jednostka
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscia
pH :
A . ! +0.
) | pN-EN 150 10523:2012 - (2.0-12.0) 7:2 : 0.2
Przewodnosc elektryczna witasciwa w 25°C 5
A(S H +21
) 1 pN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) iS/cm 685 : us/em
Barwa :
A(S ! -
©) 1 pN-EN 150 7887:2012, pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/| Pt*' < : meg/! Pt
Metnosé :
A(S . 1 +0.
) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) NTU 0.49 . 0.18 NTU
Zapach / liczba progowa zapachu TON :
A(S ! —
) PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*2 <t H TON
Smak / liczba progowa smaku TFN :
A(S ' —
©) | pN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN*3 <1 : TFN
Indeks nadmanganianowy (utlenialnos¢) 5
A(S . ! +0.
) | pN-EN IS0 8467:2001 - (0.5-800) mg/! 10 : 0.4 me/!
Cyjanki ogdlne :
A(S) | PB/FCH/68/A:10.04.2012 na podstawie testu kuwetowego Hach Lange <30 : - pg/l
nr LCK 319 - (30-35000) pg/!| :
Jon amonowy/ amoniak / NH4 :
A(S . ' —
) | pN-EN IS0 11732:2007 - (0.26-130) mg/! <026 me/!
Azotany / NO3 5
A(S H +
©) 1 pN-EN IS0 13395:2001 - (0.89-445) mg/| 23 : 3 meg/!
Azotyny / NO2 '
A(S X ' —
)| pN-EN 15O 13395:2001 - (0.066-8.25) mg/! <0.066 ¢ me/!
Chlor wolny :
A(S) | PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie testu odczynnikowego Hach - <0.02 : - mg/|
(0.02-8.0) mg/I :
Chloramina / NH2Cl :
A(S) | PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie testu odczynnikowego Hach - <0.02 : -—- mg/|
(0.02-8.0) mg/! :
Chlorki / CI i
A(S ! +4 I
©) | pN-EN 150 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/! 3 : me/
Suma chlorandw i chlorynéw :
A(S . H +0.
)| pN-EN 15O 10304-4:2002 - (0.02-2.0) mg/! 0.06 : 0.01 me/!
Ozon :
A(S . ' —
) | pB/FCH/94/A:01.04.2016 Accu Vac nr kat.2517025 - (0.04-0.50) mg/! <004 me/!
Bromiany / BrO3 :
A(S K ! —
)| pN-EN 150 11206:2013-07 - (2.0-100) pg/! <20 : ue/!
Fluorki / F !
A(S . H +0.
) | pN-EN IS0 10304-1:2009 - (0.10-10) mg/! 0.17 : 0.03 me/!
Siarczany / SO4 :
A(S ! +
) | pN-EN IS0 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/I 87 : ? meg/!
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne / WWA- suma 5
A(S X ! —
)| pN-EN 150 17993:2005 - (0.006-131) pg/! <0.006 ! ue/!
Akryloamid :
A(S X ' —
©) 1 pB/1/9/C:01.05.2011 - (0.040-2.0) g/l <0.040 ug/|
Benzo(a)piren 5
A(S X ! —
) | pN-EN IS0 17993:2005 - (0.003-0.60) pg/! <0.003 ug/|
Pestycydy chloroorganiczne - suma :
A(S X ! —
)| pN-EN 1O 6468:2002 - (0.050-215) ug/! <0.050 ¢ ue/!
Sumaryczna zawarto$¢ wapnia i magnezu / Twardos¢ ogdlna :
A(S ! +
) | pN-EN IS0 11885:2009 - (0.010-45570) mg/| CaCO3 399 : a4 me/| CaCo3
Mangan / Mn :
A(S 2. : +0.2 |
) 1 pN-EN IS0 11885:2009 - (1-500000) pg/! > : 0 ue/
Srebro / Ag !
A(S X ' —
)| pN-EN 15O 11885:2009 - (0.001-100) mg/!I <0.001 ¢ me/!
Zelazo ogblne / Fe :
A(S . 1 +0.
) | pN-EN IS0 11885:2009 - (4-1000000) pig/! 6.5 : 0.7 ue/!
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Raport z badan nr 29650/LB/2021

AlS) yr\?-gErr]\lelzs/ohﬁssszzoog - (0.007-5000) mg/| 21 2 me/
AG) EII\I:E/NAIISO 11885:2009 - (10-500000) pg/! <10 e/
M) | BN 150 103012003 - (10.350) v+ <%0 e
AL l:'\:N 150 10301:2002 - (1.0-1000) g/! <o e/
M) | Dhvn 150 105012003 - (1.0.500) e <10 e/
AG) iﬁfﬂfggrfg;%rlz/zggg - (1.0-100) pg/! <10 e
o | Qe o
M) | prein 150 103042003 (1.0.250) gl <10 e/
AG) S::r:rr:: |§§)0|1n1y8{35czr2009 - (3-500000) pg/! < e/
AG) Srtlci\évN/lFs)g 11885:2009 - (10-500000) pg/! <10 e/
AS) ISDON?E/NNIZO 11885:2009 - (1.0-10000) mg/! 200 20 e/
Rte¢ / Hg
A(S) | PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 - <05 ug/!
(0.50-500) pg/!

AG) ﬁla;lc—jg]N/ISCg 11885:2009 - (0.50-500000) pg/! <0-0 he/l
AG) yrxlles; {S%u 11885:2009 - (0.004-1000) mg/! 0.0040 +0.0004 me/!
AG) grill?::u/lgcl) 11885:2009 - (4-500000) pg/| < e/
AG) I?:ItE/NBISO 11885:2009 - (0.015-500) mg/| 0.058 +0.006 me/!
AB) Erirjlzsec? 11423-1:2002 - (0.5-5000) pg/! <0 e/
AG) EEI?I\T I:smtl)l T(/)I;m:zooz - (0.25-25) pg/! 02 e/
AG) Egl/clzolr/%rzg.r£201l - (0.060-1.20) pg/! <0050 e/
AGS) t'fﬁ?ﬁ k|)s“j‘cl;t§;|(l)g-rr:%i?ll-ll2+A1:2017-04 - (1-100) jtk/100 ml 0 Jt/100 mi
M) | e 150 14189201610, (150) t/100 w1 ° oo m
AS) | prren T:éegggglfgoﬁwﬂeo) jtk/100 ml ° oo m!
AGS) :IIETE; fzgh::gg-li:czghm-lbm:2017-04 - (1-100) jtk/100 ml 0 Jt/100 mi
o | e o 7 o - s
AG) /:rrxls-ir;\l/l?cj 17294-2:2016-11 - (1.00-5000) pg/! <100 e/
AG) lsaif!EnN/lzg 17294-2:2016-11 - (1.00-5000) pg/! <100 e/
AG) ﬁlr\]lt\ém:c{ 15;)294—2:2016—11 - (1.00-5000) pg/! <100 e/

*1 _ Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*2 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*3 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan nr
NS/HKiS/4560/ZL/33-39/2021 obowiazujace do dnia 02.04.2022r. oraz nr NS/HKi$/4560/ZL/37-44/2021 obowigzujace do dnia 20.05.2022r.
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Raport z badan nr 29650/LB/2021

A —badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajgce wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy ustug laboratoryjnych,

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikow,

(W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem

(S) — badanie objete zatwierdzeniem PPSE

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki (w tym mogace wptywad na waznos¢ wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan) zostaty podane
przez Klienta , wyniki badar dotyczg tylko dostarczonych prébek, niepewnosé wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie pobranych przez
Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek pobieranych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne s3 w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki moggce mie¢ wptyw na waznosé
wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaty podane przez Klienta.

Niepewno$¢ (jezeli podano): dla badan sensorycznych podano jako przedziat Sredniej geometrycznej, dla badan biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (wspétczynnik
rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%), dla pozostatych badan okreslono jako niepewno$¢ rozszerzong (wspotczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badar biologicznych) ponizej i powyzej zakresu metody przedstawione w sposdb ilosciowy (nie w formie ,, < dolna granica zakresu akredytacji” lub ,> gérna granica
zakresu akredytacji) sa nieakredytowane.

Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.

W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania badan s3 identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogdInolaboratoryjng 1/Q/34 ,,Rozpatrywanie skarg”.

Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

KONIEC RAPORTU
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