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LABORATORIUM  77°7°

Akredytowane w zakresie pobierania i badania prébek Katowice, 2018-06-20
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i emisji zanieczyszczen do powietrza OBiKs 05/2684/2018/LB

RAPORT Z BADAN NR 13549 / LB / 2018

Zleceniodawca: POLCARGO-MEDYKA Spéika z 0.0.
Oddziat w Krakowie
ul. Dobrego Pasterza 48/14
31-4168 KRAKOW
Badany obiekt: Woda Stan probki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Wodociag Rawatowice
Inne dane: Woda do spozycia
Prébkobiorca: Pobieranie i fransport POLCARGO (AK 010)
Data pobierania: 2018-06-12
Data dostarczenia: 2018-06-12

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 262062

Wynik Niepewnos$é
Y Barwa <6 mg/l Pt
Y Metnosé 0.30 NTU 0.06 NTU
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
Y pH 71 0.2
Y Przewodnosc elektryczna wiasciwa w 25°C 905 pSicm 27 uS/cm
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 mi
Y Ogoélna liczba mikroorganizméw w 22°C <4 jtk/1 ml

Numer préby 262062:
Laboratarium OBiKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania
powyzszych badan nr NS/HKIS/4560/ZL/81-206/2017 wydane dnia 17.11.2017r.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogéinej liczby
mikrooorganizméw w 22°C oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

Data rozpoczecia badan biologicznych: 12.06.2018r.
Data zakoriczenia badar biologicznych: 15.06.2018r.
Data zakoriczenia pozostatych badan: 15.06.2018r.

Dla badan biologicznych:
Wynik <4 interpretowa¢ jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Barwa: Akceptowalna przez laboratoryjny zesp6t oceniajgcych.

Metnos¢: Akceptowalna przez laboratoryjny zespét oceniajacych.

Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny przez laboratoryjny zesp6t oceniajacych.
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny przez laboratoryjny zesp6t oceniajacych.
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Katowice, 2018-06-20

Strona: 2/2
RAPORT Z BADAN NR 13549/ LB / 2018
Metoda badawcza Zakres metody
Y R Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06 5-700 mg/l Pt
Y R Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y pH PN-EN ISO 10523:2012 2.0-12.0
Y Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-99990 uS/em
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli PN-EN SO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 m|
Y Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN I1SO 6222; 2004 od 1 jtk/1 ml

KONIEC RAPORTU

Dla prabek nie pobranych przez Laboratorium dane daotyczace probki zastaly podane przez Klianta, wyniki badar dolyczq tylko dostarczonych probek, niepawnosé wyniku nie uwzglednia pobierania
Jezeli nig podam inaczej d%a prabek nie pobranych przez fahu%mrium: plam I nrncad?ly pobiaraniavgq idenlvﬁkwal%e S' I&ienla Ll Pe w glgnia p

Y - badania ;akradme zamieszczone w Zakresie Akredytacjl AB 213, N — badanie nieakredytowans, Y{P) — badanie akredytowane zamieszezone w zakresie akredytacii podwykonawey,
s‘NR'_I - badanie wy matodq allamatywnq dia metody wskazane] w przepisie prawa - Laboralorium posiada dowody uzyskania rd Enosei wynikéw, R — zamieszezony na pierwszej stronie

omentarz do wyniku lub wynik poze aekredytowanym zekrasem matody.

Wyniki ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody (z wyjalkiem badari biologicznych) sq nieakredytowane

Nispewnose: dia badar sensorycenych pedano jako zial rednisej geometrycznej, dia badan biclogicznych padano jako przedzial nispewnoscl pomiaru (wspdlczynnik rozszerzenia k=2,
| prewdopodobienisiwo 05%), 613 PoZbstaych Dadar OkraEIoNG [aKO NIGPGANORS rosszbreond (WEBILEYIK Pozeserzana ko2, prawdopadan enstwo Say ~ epotezy

| Dla wynikéw ponizej (<) | powyzej (>) zakresu metody oraz dia badsri jekosciowych niepewnosci nie podaje sie.

Daly wykonywania badah sq identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
| -Skargi rozpalrywane sg zgodnie z Procedurg Ogoing P-B ,Rozpalrywanie skarg’. Raport moze byé powielany jedynie w calosci.




