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SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI Nr 016/09/005/25

Przedmiot kontroli:

Nabywca:

Odbiorca:

Zamowienie:
Nr zlecenia:

Zakres kontroli:

Miejsce poboru:

Nr prébki:

WODA DO SPOZYCIA

Gmina Kocmyrzow — Luborzyca
ul. Jagiellonska 7
32-010 Luborzyca

Zaktad Gospodarki Komunalnegj
w Kocmyrzowie — Luborzycy

ul. Jagiellonska 7

32-010 Luborzyca

Umowa nr 1/09/25 z dnia 02.01.2025 r.
09/016/25

pobranie probek
badanie parametrow z grupy A

ZGK Rawatowice 144
016/09/005/25 - prébka jednorazowa

Pobranie prébki: pobranie probek przeprowadzono zgodnie z norma

PN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Data pobrania prébki: 08.04.2025 .
Data rozpoczecia

i zakonczenia badan: 08.04.2025r. —11.04.2025 r.

Wyniki badan: przedstawiono w Raporcie z badan

nr 27454/LB/2025 w zalgczeniu

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami:
wyniki badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, spetniajg wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U 2017 poz.2294).

POLCARGO-MEDYKA
Rzeczoznawstwo i Konirola Towardw
w Obrocie Migdzynarodowym

Zastrzezenie: Wyniki kontroli zamieszczone w niniejszym Sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do skontrolowanej partii towaru. Wyniki badan
stanowig integraing cze$¢ niniejszego Sprawozdania. Sprawozdanie niniejsze moze byé powielane tylko w catosci. Wykorzystywanie lub
powielanie fragmentow Sprawozdania wymaga pisemnej zgody Dyrektora POLCARGO-Medyka sp. z 0.0.

37-732 Medyka 161, tel.: (016) 671 53 81, fax: (016) 671 53 82, e-mail: polcargo@polcargo-medyka.pl, www.polcargo-medyka.pl | g5 W
NIP: 795-000-73-80, KRS: 0000129926, Sad Rejonowy w Rzeszowie, Kapitat zaktadowy. 135500 PLN -J —
»POLCARGO-MEDYKA” RZECZOZNAWSTWO | KONTROLA TOWAROW W OBROCIE MIEDZYNARODOWYM Til =
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Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan prébki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2025-04-08
Data zakoriczenia badan: 2025-04-11
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AB 213

Eurofins OBiKS Polska Sp. z o.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36+9

fax32 25970 30

e-mail: Zlecenia.EnviPL@etcee.eurofins.com
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 27454/LB/2025

POLCARGO-MEDYKA Rzeczoznawstwo i Kontrola Towaréw w Obrocie
Miedzynarodowym Sp. z 0.0.

37-732 MEDYKA 161

Z7/0003149/2025

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
ZGK Rawatowice 144
016/09/005/25

Pobieranie i transport Polcargo Medyka (AK 010)
2025-04-08

2025-04-08

Bez zastrzezen

0047585/25

Raport autoryzowat: Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. Izabela Zielinska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta: (Miodszy
Koordynator ds. technicznej obstugi klienta) Natalia Grudzifnska
certyfikat kwalifikowany nr 6810644139221063051 (okres waznoéci:22.05.2024-22.05.2026 wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2025-04-11 Stronalz3



Raport z badan nr 27454/1.B/2025

Parametr / Wynik Jednostka Wartoé¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscig okreslona w zgodnosci
obowigzujacych przepisach
prawnych *
pHw 20°C ;
AL | pn-en 150 10523:2012 - (2.0-12.0) i s £5
Metnosé :
A(S) | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) <02 | 0.1 NTU *
NTU ;
Barwa ]
A(S) | PN-EN I1SO 7887:2012, <5 | 5 mg/l Pt *

pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/| Pt

Zapach / liczba progowa zapachu TON

s e *
AB) PN-EN 1622:2006 - {1-16) TON <1 ! (1-2] TON
Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa w
25°C :
AS : .
) | pN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) 86z~ 1 #68 /e L o
usS/cm :
Liczba Escherichia coli
PN-EN ISO :
AS e ' .
)| 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) P e k{100 a0 =
jttk/100 ml ;
Liczba bakterii grupy coli
PN-EN ISO : ;
A(S H = i
®) | 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) o 4100, s =
jtk/100 ml 5
Ogdlna liczba mikroorganizméw w :
A(S) | 22°C po 72h 0 - jtk/ml ¥
PN-EN ISO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml :
/i :
AS) Smak / liczba progowa smaku TFN 1 L2 TEN 5

PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN

Barwa - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
Zapach / liczba progowa zapachu TON - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
Smak / liczba progowa smaku TFN - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan nr NS.HK.9027.3.7.2025.NK
obowigzujace do dnia 17.03.2026r.

Stwierdzenie zgodnosci - nie uwzgledniajace niepewnosci pomiaru/metody, zgodnie z zasada prostej akceptacji/ prostego odrzucenia - (dla
wynikow w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody) dokonane zostalo wg wymagar okreslonych w zataczniku nr
1 w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017,
poz.2294): ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartoécia parametryczna) // NZ - wynik/ rezultat niezgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartoscig parametrycza).

Istnieje ryzyko, ze przedstawione stwierdzenie zgodnosci/ interpretacja rezultatéw moga odbiegac od stwierdzenia zgodnasci/ interpretacii
przeprowadzonych przez inny padmiot.

*W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu, ogéinego wegla organicznego oraz ogélnej liczby mikroorganizméw w 220C
oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A —badanie akredytowane wykonane w siedzibie gléwnej (ul. Owocowa 8) Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0., zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(K) - badanie akredytowane wykonane w oddziale (ul. Karoliny 4) Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0., zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

NA lub N — badanie nieakredytowane wykonane w siedzibie gléwnej (ul. Owocowa 8) Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0 (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace
wynik ponizej lub powyiej akredytowanego zakresu metody)

N(K) - badanie nieakredytowane wykonane w oddziale {ul. Karoliny 4) Eurofins OBiKS Polska $p. z 0.0. (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik poniiej
lub powyiej akredytowanego zakresu metody)

(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) - badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.
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Raport z badan nr 27454/LB/2025

A(P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N{P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewngtrznego dostawce ustug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metoda alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowainogci wynikéw
(W) - przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem

(S) — badanie objete zatwierdzeniem PPSE

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace bezposrednio wptywaé na waznoé¢ wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badar)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badan dotycza tylko otrzymanych i badanych probek, niepewnosé wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla
prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sa identyfikowalne u Klienta.

Dia prébek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegdtowit matrycy podajgc jako obiekt badar ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly z probki zakwaszonej i saczone] przez sgczek miekki.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostgpne s3 w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki moggce miet wpltyw
na waznoé¢ wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badani) zostaly podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badan dotyczg pobranych i badanych probek, a
niepewnos¢ rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnos¢ (jezeli podano): dla badan sensorycznych podano jako przedziat $redniej geometrycznej, dla badar mikrobiologicznych niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie 2 1SO
29201 z zastosowaniem podejécia catoiciowego (rozszerzona niepewno$é pomiaru zostata obliczona dla wspétczynnika k=2, co odpowiada przedzialowi ufnosci ok. 95%); dla pozostatych
badan okreslono jako niepewnost rozszerzona metody U (wspotczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodabiefistwo 85%).

Wyniki (za wyjatkiem badari biologicznych) znajdujace sie ponize] i powyie] zakresu metody przedstawione w sposb iloéciowy (nie w formie ,< lub >” dolnej/gdrnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajduja sig poza zakresem akredytacji.

Dla rezultatéw badania podanych w formie < lub > y” (gdzie y=wartoéé mezurandu odpowiadajgca dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecajacego) rozszerzona niepewnoé€ stanowi niepewnodé pomiaru tej wartosci (np. dla rezultatu <0,05 mg/l, warto$€ niepewnosci przedstawiona jest dla wyniku 0,05 mg/I)

W przypadku badan biclogicznych:

. wyniki podane w formie <4 naleiy intepretowaé jako: mikroorganizmy s obecne w liczbie mniejszej nii 4,

e w oznaczeniu ogolnej liczby mikroorganizmow oraz liczby Legionella spp. wynik zero ,0” oznacza, e bakterii nie wykryto w badanej objetoséci.
Stwierdzenie zgodnosci oraz/ lub opinia i interpretacja uzyskanych wynikéw/ rezultatow badari ze wskazanymi wymaganiami dokonane jest zgodnie z pkt 7.8.2.2. Podrecznika Zarzadzania
oraz dokumentem ILAC-G8:2019, Zasada podejmowania decyzji jest zgodna z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw prawa. W przypadku braku jednoznacznych wytycznych, jesli nie
uzgodniono inaczej, Laboratorium stosuje zasade podejmowania decyzji NIE uwzgledniajgcg niepewnosci pomiaru/ metody, tzw. zasade prostej akceptacji/ prostego odrzucenia — wynik/

rezultat ponizej oraz wynik réwny wartoéci parametrycznej s3 uznawane za zgodne, a wynik powyiej wartosci parametrycznej jest uznawany za niezgodny (ryzyko btednej akceptacji/
biednego odrzucenia wynosi do 50%).

Daty wykonywania poszczegéinych badar sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane s zgodnie z Instrukcja ogélnolaboratoryjng EFO/1Q/03 ~Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie www.obiks.pl.
Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

KONIEC RAPORTU
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